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PW t2022 Polkowice, dnia 22.07.2022 t.

Dotyczy: postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez pzeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 1 1 wzeSnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych

(D2.U.2021 poz. 1129 ze zm.\, zwanel dalej ,,ustawq Pzp" nazadanie pod nazwq:

,, Budowa sieci cieplowniczej zasilajqcej Nowe Polkowice ."
(Nr sprawy 8/2022)

Zgodnie z af:t284 ustawy Pzp, Zamawialqcy udziela odpowiedzi na postawione pzez Vvykonawc6w pytania
do w postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

Pytanie 1:

WzwiEzku z pzygotowaniem oferty na pzetarg jw. Prosze o wyja5nienie tresci S\M.
Zad. I i ll Wg projektu nalezy zamontowad rury oslonowe Dz. 61omm 2x62 m. Brak takiej poz. w pzedmiaze
Zad.lll. Wg projektu nale2y zamontowac rury oslonowe Dz. 6lomm o lEcznej dlugosci 150 m. Brak takiej poz.

w przedmiaze.
Zad.lv Wg projektu nalezy zamontowac rury oslonowe o Srednicacn Dz.273 mm,457 mm, 610 mm. Brak
takiej poz. w pzedmaarze.
Ze wzglqdu na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy i uzupelnienie przedmiar6w
Odoowied2:
Zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia pkt lV SWZ montai rur ochronnych stalowych 2" Dz 610'11
mm o dlugosci 62m dla projektowanej sieci cieplnei 2'DN250/400- Etap ll i Etap lll nie wchodzi w
zakres zam6wienia , realizacja po stronie Inwestora - Gmina Polkowice ( odcinek 214'2151.
W Etapie ll naleiy wykonac przeciqganie rurociEg6w pzewodowych w rurach oslonowych dl. 102 m
( czgs6 odcinka 214-215 w pasie drogi krajowei) poz. 16 uzupelnionego przedmaaru rob6t,

W Etapie lf l nalezy wykona6 przeciqganie rurociqg6w przewodowych w rurach oslonowych di.22 m
(czQ56 odcinka 214-215 za pasem drogi krajowej) ujeto w przedmiaze rob6t -skladowa pozycii nr 18.
W zakres zam6wienia wchodzi przeciqganie rurociqg6w przewodowych w rurach osfonowych
montowanych przez Gmine Polkowice- Etap lll poz. 18 przedmiaru rob6t - dl. 113,00m Dz 610 mm (c2956
odcinka 214-215 za pasem drogi krajowej iodcinka 230-231),
W zakres zam6wienia wchodzi monta2 rur oslonowych:
- Etap I poz. 67 przedmiaru rob6t - dl. 35 m, Dz 610 mm (wcze6ci odcinka 25-25.1),
- Etap fff poz. 17 pnedmiaru rob6t - dl. 59 m, Dz 610 mm (w czgSci odcink6w T3-219 i226-T4'1,
- Etap fV poz.17 ptzedmiaru rob6t - dl. 25 m, Dz 610 mm ( w czgsci odcinka z.31-z.321,

- Etap lV poz. 19 pzedmiaru rob6t - dl. 14 m, Oz 508 mm ( w czesci odcinka T9-235),
- Etap fV poz. 21 przedmiaru rob6t - dl.,l4 m,Oz457 mm ( w czgsci odcink6w T8-234 iz.36-2371,
- Etap lv poz. 25 pzedmiaru rob6t - dl. 54 m, Dz 323,9 mm ( w czesci odcink6w T10.1-237.1 ;

237.7- Sz18 i Sz18- 237.8),
- Etap fV poz. 23 pnedmiaru rob6t - dl. 55 m,D/2273 mm (w czgsci odcink6w T11-213 ; T10.3- Sz17 i

T7.1- Sz21l,
W zakres zam6wienia wchodzi pneciqganie rurocieg6w pzewodowych w rurach oslonowych
montowanych paez Gmine Polkowice- Etap lll poz. 18 przedmiaru rob6t - dl. 113,00m Dz 610 mm (czes6
odcinka 2'14-215 za pasem drogi krajowej i odcinka 230-231),
W pnedmiarze rob6t montai rur oslonowych uigty jest w pozycjach przeciqgania rurociqg6w
przewodowych w ochronnych.
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Pytanie 2:
Czy inwestor dopuszcza zlEcza sieciowane radiacyjnie typu NTX+M zgodnie z technologiE ZPU MiQdzyzecz
So. z o.o. ?

Odpowiedi:
zamawiajqcy dopuszcza zlqcza sieciowane radiacyjnie typu
Miedzyzecz Sp, z o.o.

NTX+M zgodnie z technologiq ZPU

Pytanie 3:
Z powodu wielkosci prac do wykonania w wymienionym powyzej postqpowaniu, zwracamy siQ do
zamawiajqcego o pzedluzenie terminu skladania otetl do 2.08.2022 t.

Odpowiedi:
Zamawiaiqcy przedluZa termin skladania ofert.
Ofert? wraz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlo2ye w terminie do dnia:' 29'07.2022 r., do godz.
11 :30.
Otwarcie ofert nastApi w dniu 29.07.2022 r., o godzinie 12:00.
Wykonawca bgdzie zwiqzany ofertq do dnia 27.08,2022 r,

Pytanie 4:
W zwiazku z pzygotowaniem oferty na przetarg jw. proszg o odpowiedz na pytanie:- czy nalezy zastosowac
materialy preizolowane z izolacjq STANDARD czy PLUS? (w zestawieniu materialow wystepulqury z izolaciq
STANDARD, natomiast w opisie technicznym jest mowa o izolacji STANDARD i izolacji PLUS)
Odpowiedi:
Nalely zastosowae rury z izolacjq PLUS.

Pytanie 5:
Jaki typ rur stalowych ma zostaC zastosowany - rury bez szwu czy rury ze szwem? Sq rozbie2nosciw dokumentacji.

Odpowied2:
NaleZy zastosowa6 rury stalowe ze szwem o grubosciach Scianek jak w specyfikacji materialowej -
dokumentacja PB.

Pytanie 6:
Zgodnie z zapisem STWORB pkt 2.2.a1 \ rymagania szczegolowe odnosnie stosowanego systemu rur
preizolowanych, rura stalowa musi posiadaC minimalne gruboSci Scianek zgodnie z norme PN-EN 253 W
opisie technicznym oraz w STWIORB pkt 1 .2. podane sq wyzsze grubosci 6cinek niz wymagane wg normy. W
aktualniej sytuacji rynkowej rury o takich grubosciach Scianek dostqpne sq tylko bez szwu. Czy ZamawiajAcy
dopusci do stosowania rury bez szwu o gruboSciach Scianek wg projektu, o jakoSci wg norm PN-EN 10216-1

oraz 10216-2? Czy moze jednak Zamawiajqcy dopusci do stosowania rury ze szwem o gruboSciach Scianek

wg normy PN-EN 253 spelniajEce wymagania norm PN-EN 10217-2 oraz PN-EN 10217-5?
Odpowied2:
Nale2y zastosowac rurociqgi stalowe o grubosciach 6cianek iak w dokumentacji proiektowei (PBl.

Pytanie 7:
W zwiqzku z okresem urlopowym oraz wydluzonym czasem oczekiwania na oferty od dostawc6w materialow,
zwracamy sig z progbE o przedlu2enie terminu skladania ofert do dnia 27.07 .2022 r. Prosimy o pozytywne

rozpatrzenie Naszej prosby.
Odoowied2:
Zamawiajqcy przedluia termin skladania ofert.
Oferte wraz z wymaganymi zahcznikami nale2y zlo2ye w terminie do d niai 29.07.2022 r', do godz.
11:30.
Otwarcie otert nastqpi w dniu 29.07.2022 r,, o godzinie 12:00.
Wykonawca bedzie zwiqzany ofertq do dnia 27.08.2022 r.
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Pytanie 8:
Zgodnie z SWZ rury oslonowe 2xDz611x11 mm L=62 m na skzyzowaniu DK3 z AlejE Jana Pawla ll zostaty

zjmontowane w ramach inwestycji drogowej. Zamieszczony pzez Panstwo przedmiar nie zawiera pozycji

zwi4zang1 z przeciqgniQciem peez le rury pzewod6w cieplowniczych oraz uszczelnienie konc6w rur

ochronny'ch. Ze wzgtgOu na kosztorysowy spos6b rozliczenia inwestycji prosimy o dodanie pozycji"

Pzeciqganie rurociqg6w przewodowych w rurach ochronnych d=610x1 1 izolowanych - bez kosztu dostawy i

monta2u rury oslonowej ,, oraz pozyqi,, Uszczelnienie kollc6w rur ochronnych o Sr. Nom. 600 mm" .Pzedmiar
etap ll
Odpowied2:
Zamawiajqcy w zalqczeniu podaje uzupelniony pzedmiar rob6t.

Pytanie 9:
SV1/Z cz. lll pkt. 13 - ,,ZamawiajEcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych" - prosimy o

ujednolicenie zapisu.
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladanie ofert cze6ciowych

Pytanie 10:
SVVZ cz. lV - ,,Koicowy odbi6r rob6t zostanie dokonany przez zamawiaiEcego po podpisaniu protokolu

odtwozenia terenu do stanu pierwotnego oraz protokolarnym dokonaniu odbioru terenu przez Inspektora UG
polkowice oaz Zamawi4qcego." - Prosimy o skreslenie, ewentualnie o doprecyzowanie sytuacji, w ktorej

wykonawca wykonal swoje prace prawidlowo , a zamawiEqcy nieprawidlowo i w konsekwencji Gmina

Polkowice nie odblerze Drac.
Odpowiedi:
Prace monta2owo-instalacyjne i ziemne wykonuje wykonawca rob6t budowlanych, w zwiqzku z czym

iest odpowiedzaalny do odtworzenia terenu i przywr6cenia go do stanu pierwotnego. Prace

odtwoneniowe protokolarnie odbierze Inspektor Urzedu Gminy Polkowice i przedstawiciel
zamawiajqcego.

Pytanie 1 1:

SVIZ cz. Vll - ,,rozpoczQcie rob6t budowlanych: od dnia przekazania placu budowy" - Prosimy o

doprecyzowanie kiedy Zamawiajqcy pzekaZe plac budowy (np. ... dni od zawarcia umowy; nie p62niej niZ do

dnia .. ).
Odpowied2:
Plac budowy zostanie pzekazany nie p6iniei niz 14 dni , od daty zawarcia umowy.

Pytanie 12:
Wz6r umowy par. 2 ust. 1 lit. a) - ,,rozpoczqcie rob6t budowlanych: od dnia ptzekazania placu budowy" -
Prosimy o doprecyzowanie kiedy Zamawiajacy pzekaze plac budowy (np. ... dni od zawatcta umowy: nie

p02niej niz do dnia .. ).
Odpowied2:
Plac budowy zostanie przekazany nie p6iniej ni2 14 dni , od daty zawarcia umowy.

Pytanae 13:
WzOr umowy par. 2 ust. 2 - Zapis jest niezgodny z SWZ, prosimy o ujednolicenie.
Odpowied2:
Skresla sig zapis S 2 ust. 2 iwprowadza nowy o brzmieniu: ,, Za termin zakofczenia wykonywania
rob6t przyjmuje sig datg zlozenia przez Wykonawc9 pisemnego zgloszenia w siedzibie Zamawiajqcego
o zakoiczeniu rob6t.
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Pytanie 14:
Wzor umowy par. 4 ust. 2 lit. l) - Prosimy o wykreslenie zapisu ,,otaz koli4i z niezinwentaryzowanyml i

nieujetymi w przekazanej dokumentacji uzEdzeniami'
Odpowied2:
Zamawiajecy nie wyra2a zgody na wykreslenie powy2szego zapisu.

Pytanie 15:
WzOr umowy par. 4 ust 2. lit. s) - ,,po zakonczeniu rob6t pozostawid caly teren rob6t czysty oraz do stanu
popzedniego" - Zdanie brzmi, jakby ucigte zostalo jakies slowo, prosimy o poprawienie zapisu.

Odpowiedi:
Skresla sie zapis S 4 ust. 2 lit.s) wzoru umowy i wprowadza nowy o brzmieniu: ,,po zakoticzeniu rob6t
pozostawi6 caly teten rob6t czysty oraz przywr6ci6 go do stanu pierwotnego ."

Pytanie 16:
V\26r umowy par. 4 ust 2. lit. t) - W zwiqzku z tym, 2e Zamawiajqcy sam bedzie wykonywal w tym miejscu
prace dot. budowy ronda, prosimy o wykreslenie bEdz doprecyzowanie zapisu, tak aby jasno wynikalo z
niego, ze nie dotyczy on terenow prac wykonywanych ptzez ZamawiqEcego.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na wykre5lenie powyzszego zapisu.
Odtwozenie terenu do stanu pierwotnego nie dotyczy zakresu prac wykonywanych przez Gminq
Polkowice.

Pytanie 17:
Wz6r umowy par. 7 ust 7 - Prosimy o zmiang zapisu z ,,Koszt takich badan zostanie potrEcony

z wynagrodzenia V1rlkonawcy.' na ,,koszt takich badai ponosi strona ktorej stanowisko zostalo

zakwestionowane".
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zmiane powyiszego zapisL,

Pytanie 18:
V126r umowy par. 16 ust 1 lit. e) - Prosimy o dopisanie ,,op6znienie w zakoiczeniu wykonania pzedmiotu
umowy trwa Z WINY WYKONAWCY"
Odpowiedi:
Skre6la sie zapis S 16 ust. 1 lit.e) wzoru umowy iwprowadza nowy o brzmieniu: ,,op62nienie w
zakoiczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa Z WINY WYKONAWCY"

Pytanie 19:
\ /z6r umowy par. 16 ust 1 lit. g) - Prosimy o dopisanie ,,V\ykonawca pzerwal realizacjq Z WLASNEJ WINY"
Odoowiedi:
SkreSla sig zapis S 16 ust, 1 lit.g) wzoru umowy iwprowadza nowy o brzmieniu: ,, Wykonawca przerwal

realizacig rob6t z WTASNEJ WINY i przerwa ta trwa dluzej nii 4 tygodnie"'

Pytanie 20:
Zgodnie z opisem technicznym do wykonania sieci cieplowniczej nalezy slosowao rury stalowe przewodowe
bez szwu, natomiast wg STWORB nalezy stosowac rury ze szwem spelniajqce wymagania norm PN-EN
10217-2 oraz PN-EN 10217-5. Prosimy o wyjasnienie rozbie2nosci.
Odpowied2:
Naleiy zastosowa6 rury stalowe ze szwem o grubo6ciach Scianek jak w specyfikacji materialowej -
dokumentacja PB.

Pytanie 21:
Prosimy o potwierdzenie, 2e pzedmiot zam6wienia nie obejmuje dostawy i montazu detektor6w.
Odoowied2:
Dostawa i monta2 detektor6w ujgta jest w przedmiarze rob6t Etap I poz. 101.
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Pytanie 22:
Piosimy o potwierdzenie, ze pzedmiot zam6wienia nie obejmuje przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej

DN 500 mm na odcinku 52 m w miejscu kolizji z projektowanq sieciE cieplnq - Etap ll
Odpowiedi:
Zgodnie z opisem pnedmiotu zam6wienia pkt lV SWZ przebudowa odcinka kanalizacii deszczowej DN

500 mm na odcinku 52 m w miejscu kolizji z projektowan4 sieciq cieplnE - Etap ll nie wchodzi w
zakres zam6wienia ( realizacia po stronie Inwestora - Gmina Polkowice)

Pytanie 23:
Prosimy o potwierdzenie, ze pzedmiot zam6wienia nie obejmuje montazu rur ochronnych stalowych 2' Dz

610-11 mm o dlugosci 62m dla projektowanej sieci cieplnej 2'DN25O{4OO- Etap ll i Etap lll.
Odpowiedi:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamriwienia pkt tV SWZ monta2 rur ochronnych stalowych 2' D2610.11
mm o dlugosci 62m dla projektowanej sieci cieplnej 2*DN250/400- Etap ll i Etap lll nie wchodzi w
zakres zam6wienia ( realizacja po stronie Inwestora - Gmina Polkowice)

Pytanie 24:
Prosimy o informacje czy nalezy przewidziec nadz6r konserwatora? Jezeli tak to kto ponosi koszty?

Odpowiedi:
Nie pnewiduie sig nadzoru konserwatora. W przypadku takiej koniecznoSci wyniklej na etapie realizacji
inwestycji koszty poniesie zamawiaiqcy.

Pytanie 25:
Prosimy o informacje czy kolana preizolowane powinny byd o promieniu giecia 1,5D czy 2,5D?
Odpowied2:
Kolana preizolowane powinny by6 o promieniu 2,5D.

Pytanie 26:
Czy zawory prelzolowane powinny by6 pelnoprzelotowe czy mogabye ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedi:
Zawory preizolowane winny byd pelnopzelotowe.

Pytanie 27 .

Prosimy Zamawiajqcego o wskazanie, kt6re dzialki (miejskie, prywatne itp.) beda podlegac oplatom za ziQcie
terenu na czas prowadzonych rob6t, z tytulu zawafiych um6w i uzgodnien? Jaka jest wysokosd tych optat?

Odpowied2:
Koszty oplat za zajecie teren6w na czas prowadzenia rob6t poniesie Zamawiajqcy.

Pytanie 28:
Na wizji stwierdzono, 2e projektowana trasa cieplociqgu pzebiega przez teren obsiany zbozem. Czy w

zwiqzku z tym w ofercie nalezy uwzglQdnie odszkodowania z tytulu prowadzenia prac na dzialkach rolnych?

Jezell tak to prosimy o podanie kosztow tych odszkodowai.
Odpowiedi:
W przypadku konieczno6ci wyplat odszkodowaf z tytulu prowadzenia prac na dzialkach rolnych
koszty poniesie Zamawiajqcy.
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Pytanie 29:
Zgodnie z opisem technicznym pzejscie pod rowem na dz. Nr 81/9 nalezy wykonac bezwykopowo

pzewiertem lub przeciskiem. Na rysunkach (PZT, profil, schemat montazowy) nie jest to uwzglgdnione.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz podanie Srednicy i dlugosci rur oslonowych jezeli maJE bye

zastosowane.
Odpowied2:
Przejscie pzez dz. Nr 81/9 naleiy wykona6 wykopem otwartym.

Pytanie 30:
Prosimy o potwierdzenie, 2e pod ul. Jana Pawla ll na odc. 230 -z,31 sq, zgodnie z profilem, istniejEce rury

oslonowe, w kt6rych nalezy wykonae przejScie projektowanq sieciq cieplowniczq pod drogq

Odpowied2:
Pod uf. Jana Pawla ll na odc. Z3O - 231 rury oslonowe sq wykonane .

Pytanie 31:
piosimy o wyjaSnienie po czyjej stronie jest wystqpienie do zazqdcy drogi o wydanie decyzji na umieszczenie

w pasie drogowym rurociqg6w oraz czy nalezy ujEC oplatQ za ich umieszczenie?

Odpowied2:
Zamawiajqcy wystEpi do zarzqdcy d169 o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym

rurociqg6w. Oplaty za ich umieszczenie ponosi zamawiajqcy.

Zalqcznikiem do niniejszego pisma jest poprawiony przedmaar rob6t. Ofertq nale2y zloiy6 zgodnie z

poprawionym przedmiarem rob6t.

zamawiajqcy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany swz w powy2szym zakresie.
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